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Projekta rezultatu monitoringa parskats par 2013. gadu

Finans€juma sanémgja nosaukums: Latvijas novada paSvaldiba

Projekta nosaukums: Siltumnicefekta gazu emisiju samazinasana Latvijas novada pasvaldibas

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktiira
Projekta numurs: KPFI-13/100

1. Projekta sasniegtie rezultati
1.1. Tehniskie raditaji

Liidzam sniegt informdaciju atbilstosi projekta iesnieguma 2.8.punkta "Projekta tehniskie un sasniedzamie

raditaji" noraditajam.

5.pielikums
ligumam par projekta TstenoSanu Nr.

Nr.p.

K Raditajs Tips Skaits
1. | Apgaismojuma stundu skaits gada (vidgji) NA* 2200
2. | Esosais elektroenergijas paterin$ (kWh) NA 105500.00
3. | Elektroenergijas patérins$ péc projekta istenosanas (kWh) NA 29500.00
4. | Nomainito gaismeklu kopiga jauda NA 48.70 kKW
5. | Uzstadito gaismeklu kopiga jauda NA 21.00 KW
6. | Uzstadito gaismeklu skaits (katram tipam)
6.1. | SGS102 1xSON-PP100W Gab 150
6.2. | SGS102 1xXSON-PP150W Gab 40
7 Uzstadito gaismeklu ar spuldzi darbibas laiks bez apkalpes
" | (stundas)** (katram tipam)
7.1. | SGS102 1xSON-PP100W h 20000
7.2. | SGS102 1xSON-PP150W h 20000
8. | Apgaismojuma Iimena regulésanas iericu skaits (katram tipam)
8.1. | SGS102 1xSON-PP100W gab 12
8.2. | SGS102 1xSON-PP150W gab 5
9. | Aizsardzibas automatikas skaits (katram tipam)
9.1. |SGS102 1xSON-PP100W gab 150
9.2. |SGS102 1XSON-PP150W gab 40
10. |Pievadu raksturojums, garums (katram tipam)
10.1. | SGS102 1xSON-PP100W m 1350
10.2. | SGS102 1xSON-PP150W m 360
1 Uzstadamo gaismeklu kopgjas izstarotas gaismas plismas lieluma
" | attieciba pret nominalo jaudu Ppom (LM/W) (katram tipam)
11.1. | SGS102 1xSON-PP100W 90
11.2. | SGS102 1xSON-PP150W 100
12. | Gaismeklu balastu lietderibas koeficients (%)*** (katram tipam)
12.1. | SGS102 1XSON-PP100W 86
12.2. | SGS102 1XSON-PP150W 85

* NA — nav attiecinams.
** jznemot gaismekla tirisanas darbus

*kx

Jja razotajs nav noradijis, rékina P gismas avota! Pnom(%0)

1.2. Efektivitates raditaji

Lidzam sniegt informaciju atbilstosi projekta iesnieguma 2.9.punkta "Projekta efektivitates raditaji"
nordditajam.
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1 Energopatérina ekonomija (kop€ja no gaismeklu KWh 77963.00
" | nomainas un apgaismojuma limena regulé$anas gada)
Oglekla dioksida emisiju samazinajums (kopg&jais no 30.95
2. | gaismeklu nomainas un apgaismojuma limena CO, tonnas
regulésanas)

2. Papildus informacija
Lidzam noradit jebkuru citu nozimigu informdaciju, tai skaita par jebkadam veiktajam un/vai planotajam
izmainam attiecibd uz projekta iesniegumda noradito.

Faktiskais elektroenergijas patérins 2013.gada 27564 kWh.
Ekonomijas aprékins: 105500 — 27564 = 77936 kWh

6. Apliecinajums

Apliecinu, ka:

1. Ir sasniegti projekta iesnieguma un projekta liguma noteiktie projekta rezultati, tai skaita oglekla
dioksida emisiju samazinajums.

2. Visa $aja monitoringa parskata un ta pielikumos sniegta informacija ir patiesa un faktiem
atbilstosa. Ta att€lo projekta monitoringa rezultatus parskata perioda saskapa ar ligumu par
projekta Istenosanu.

3. apgaismojuma infrastruktiira, kura veiktas projekta atbalstamas aktivitates:

a.
b.
C.
d

e.

nav demontéta;

tiek ekspluatéta;

tiek uzskaitita finans€juma sanémeéja bilancg;

tiek iesaistita pasvaldibas autonomas funkcijas izpildé atbilstosi normativajiem aktiem
par paSvaldibam;

atrodas pasvaldibas publiskaja teritorija.

4. Projekta dokumentu originali vai dokumentu originalu atvasinajumi, kuri izgatavoti atbilstosi
lietvedibu regulgjosajos normativajos aktos noteiktajam dokumentu izstrades un noformé&Sanas
prasibam, tiek glabati vismaz 10 gadus p&c projekta pabeigsanas.

Finanséjuma saneméja atbildiga amatpersona:

Vards, uzvards
Amats
Paraksts*
Datums*

* Dokumenta rekvizitus "paraksts” un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstosi normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.

Piezime. Parskats jaaizpilda elektroniski un jaiesniedz divos veidos: 1) izdrukata un parakstita veida; 2)
elektroniski uz e-pasta adresi kpfi@Ivif.gov.lv.




